
У Экз. Заказчика

Зеленая Роща-1" 
_ Кончиц В.В.

Генеральный 1ая Роща 
Мойе

1ФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ КИЗ " ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1
на ИЮНЬ 2023 год

№  п/п Н а и м е н о в а н и е  о б о р у д о в а н и я
В ид

о б с л у ж и в а н и я
П е р и о д

о б с л у ж и в а н и я
Ф а м и л и я  и с п о л н и те л я П р и м е ч а н и е

Е ж е д н е в н о е  д е ж у р с т в о е ж е д н е в н о
Стоян В.А.; Болотный Н.М.; 
СизонецА.А.; Лаш ко Н.С.

Ю го -З а п а д н ы й  м и к р о р а й о н

1. К а н а л и з а ц и о н н а я  с е ть

1.1. Магистральные трубопроводы
ТО-1

1; 2; 3; 4; 5
Лаш ко Н.С.; Сэрэтяну Ф.П.; 

Болотный Н.М.
1.2. Смотровые колодцы

1.3. Задвижки фланцевые ТО-2

2. Н а п о р н а я  к а н а л и з а ц и я

2.5. Камеры гашения ТО-2
1; 2; 3; 4; 5

Лаш ко Н.С.; Сэрэтяну Ф.П.; 
Болотный Н.М.2.6. Гасители напора ТО-2

3. К а н а л и з а ц и о н н ы е  н а с о с н ы е  с та н ц и и  № 1; № 6

3.1.
Колодцы

ТО-1

6 Болотный Н.М.; Лаш ко Н.С.

3.2 Центробежные насосы ТО-1

3.3 Поплавковые датчики уровня ТО-1

3.4. Напорные патрубки ТО-1

3.5. Задвижки фланцевые ТО-1



№  п/п Н а и м е н о в а н и е  р а б о т
В и д

о б с л у ж и в а н и я
П е р и о д

о б с л у ж и в а н и я
Ф а м и л и я  и с п о л н и т е л я П р и м е ч а н и е

3.6 Шаровые обратные клапаны ТО-1

3 7 Штанги ТО-1 6 Болотный Н.М.; Л аш ко  Н.С.

3.8 Цепи оцинкованные ТО-1

3.9 Вытяжная труба с дефлектором. ТО-1

З а п а д н ы й  м и к р о р а й о н

1. К а н а л и з а ц и о н н а я  с е ть

1.1. Магистральные трубопроводы
ТО-1

1.2. Смотровые колодцы 7; 8; 9; 10; 11; 
13; 14

Л аш ко Н.С.; Сэрэтяну Ф.П.; 
Болотный Н.М.

1.3. Задвижки фланцевые ТО-2

2. Н а п о р н а я  к а н а л и з а ц и я

2.5. Камеры гашения ТО-2 7; 8; 9; 10; 11; Болотный Н.М.; Сэрэтяну Ф.П.;

2.6. Гасители напора ТО-2 13; 14 Ковеченков В.П.

3.
К а н а л и з а ц и о н н ы е  н а с о с н ы е  с та н ц и и  

№ № -2 А ; 2 В ; ЗВ

3.1. К ол од ец . ТО-1

3.2 Центробежные насосы ТО-1

3.3 Поплавковые датчики уровня ТО-1

3.4. Напорные патрубки ТО-1
Болотный Н.М.; Ковеченков В.П.; 

Сэрэтяну Ф.П.; Березаев И.М .
3.5. Задвижки фланцевые ТО-1 15

3.6 Ш аровые обратные клапаны ТО-1

3.7 Штанги ТО-1

3.8 Цепи оцинкованные ТО-1

3.9 Вытяжная труба с дефлектором ТО-1

Ц е н т р а л ь н ы й  м и к р о р а й о н

1. К а н а л и з а ц и о н н а я  с е ть



№  п/п Н а и м е н о в а н и е  р а б о т
В и д

о б с л у ж и в а н и я
П е р и о д

о б с л у ж и в а н и я
Ф а м и л и я  и с п о л н и т е л я П р и м е ч а н и е

1.2. Смотровые колодцы ТО-2
16; 17; 18; 19; 

20; 21; 22; 23; 24
Болотный Н.М.; Ковеченков В.П; 

Березаев И.М.

3.
К а н а л и з а ц и о н н ы е  н а с о с н ы е  с т а н ц и и

№ № -2 Б ; 3; ЗА; ЗБ ; 4 ; 4А ; 5; 5А ; 6А ; 7; 8; 9 .

3 .1 . Колодец ТО-1 25; 26 Лаш ко Н.С.; Березаев И.М.

3.2 Центробежные насосы ТО-1

3.3 Поплавковые датчики уровня . ТО-1

25; 26 Лаш ко Н.С.; Березаев И.М.

3.4. Напорные патрубки ТО-1

3.5. Задвижки фланцевые ТО-1

3.6 Ш аровые обратные клапаны ТО-1

3.7 Штанги ТО-1

3.8 Цепи оцинкованные ТО-1

3.9 Вытяжная труба с дефлектором. ТО-1

В о с то ч н ы й  м и к р о р а й о н

1. К а н а л и з а ц и о н н а я  с е т ь

1.3. Задвижки фланцевые ТО-1 27; 28; 29
Сизонец А.А.; Ковеченков В.П.; 

Стоян В.А.; Березаев И.М.

5 Г л а в н а я  к а н а л и з а ц и о н н а я  н а с о с н а я  с та н ц и я

5.1 Здание ГКНС ТО-2

30
Лаш ко Н.С.; Сизонец А.А.; 

Березаев И.М.

5.2 Колодец ГКНС ТО-1

5.3 Центробежные насосы ТО-1

5.4 Расходомеры ультрозвуковые ТО-1

5.5 Напорные патрубки ТО-1

5.6 Задвижки фланцевые ТО-1



V

№  п/п Н а и м е н о в а н и е  р а б о т
В и д

о б с л у ж и в а н и я
П е р и о д

о б с л у ж и в а н и я
Ф а м и л и я  и с п о л н и т е л я П р и м е ч а н и е

5.7 Шаровые обратные клапаны ТО-1

5.8 Штанги ТО-1

5.9 Поплавковые датчики уровня ТО-1
30

Лаш ко Н.С.; С изонецА .А .;

5.10 Приточно-вытяжная вентиляция ТО-1 Березаев И.М .

5.11 Тельфер г/п 500 кг. ТО-1

5.12 Цепи оцинкованные ТО-1

«_5У » _______ 2023г. Начальник службы Чушкин А.Ю.


