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№

и/
и

Дата Наименование оборудования Вид
ремонта

ФИО
исполнителя

Приме­
чание

0 1 .0 2 -
2 8 .0 2 .

Еж едневное деж урство 
с 9.00 до 18.00

Н е ч и т а й л о  Г . А . 
М е л ь н и ч е н к о  М .А .

1. Линии электропередач : 0 кВ
1.1. Кабельные линии 10 кВ

0 1 .0 2 - Ф идер №  3 КЛ от РТП до ВЛЗ-10 кВ 
3x120 мм 2

T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

0 1 .0 2 - КЛ от опоры  №  59 до ТП №11 
( А С Бл 3 x 1 2 0 )

Т 0 1 Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

0 1 .0 2 - К Л  от СИП-3 до КТП  №  7,9,10-14,24. T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

1.2. Воздушные линии-Самонесущий Изолированный Провод ( СИП 3)- 10 кВ
0 1 .0 2 - Ф идер № 3 ВЛЗ-Ю кВ СИП-3 сеч.95мм2 T O l Е р о х и н  Б .А . 

Н е ч и т а й л о  Г .А .

1.3. Разъединитель Линейный Наружной установки Двухколонковый (РЛНД)- 10

0 1 .0 2 - Разъединители РЛ Н Д -10 (Ф 3) T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

2. Распределительная трансформаторная подстанция ( РТП)

2.1. Территория РТП

0 7 .0 2 . Т ерритория РТП T O l Н е ч и т а й л о  Г .А . 
М е л ь н и ч е н к о  М .А .

2.2. Здание РТП



№

п/
п

0 7 .0 2 . Наименование оборудования
БлМН8в>1Во . £>1о

Вид
ремонта

ФИО
исполнителя

Приме­
чание

0 7 .0 2 . Здание РТП T O l Н е ч и т а й л о  Г .А . 
М е л ь н и ч е н к о  М .А .

2.3. Печь ПЭТ
0 7 .0 2 . П ечь электрическая П ЭТ-4 T O l Н е ч и т а й л о  Г .А . 

М е л ь н и ч е н к о  М .А .

2.4. Шкаф обогрева
0 7 .0 2 . Ш каф обогрева Ю1 Н е ч и т а й л о  Г .А . 

М е л ь н и ч е н к о  М .А .

2.6. Трансформатор Масляный Герметичный (ТМГ) 400/10

0 7 .0 2 . Трансф орм аторы  ТМ Г 400/10 T O l Н е ч и т а й л о  Г .А . 
М е л ь н и ч е н к о  М .А .

2.7. Распределительное Устройство (РУ) -  0,4.
2.7.1 . Щит Односторонний (ЩО).

0 7 .0 2 . П анель Щ О-91 (5,25,6,38,35) T O l Н е ч и т а й л о  Г .А . 
М е л ь н и ч е н к о  М .А .

2.7.2. Шкаф учёта электроэнергии
0 7 .0 2 . Ш каф учёта электроэнергии T O l Н е ч и т а й л о  Г .А . 

М е л ь н и ч е н к о  М .А .

2.8. РУ -  10 кВ.
2.8.1 Камера Сборная Односторонняя (КСО).

0 7 .0 2 . К амера К СО -298 T O l Н е ч и т а й л о  Г .А . 
М е л ь н и ч е н к о  М .А .

2.8.2. Счётчики учёта электроэнергии
0 7 .0 2 . Счётчики учёта электроэнергии T O l Н е ч и т а й л о  Г .А . 

М е л ь н и ч е н к о  М .А .

2.8.:Г Щит ШЭ-2
0 7 .0 2 . Щ ит Ш Э-2 T O l Н е ч и т а й л о  Г .А . 

М е л ь н и ч е н к о  М .А .

2.8.4. Щит учёта (ЩУ-2Т)

0 7 .0 2 . Щ ит учёта Щ У -2Т T O l Н е ч и т а й л о  Г .А . 
М е л ь н и ч е н к о  М .А .

3. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) № 7,9,10-14,24.

3.1. Территория КТП

0 9 .0 2 . Территория КТП T O l Е р о х и н  Б . А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

3.2. Контейнер КТП

0 9 .0 2 . К онтейнер КТП T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

3.3. Трансформаторы ТМГ



№

п/
п

Дата Наименование оборудования Вид
ремонта

ФИО
исполнителя

Приме­
чание

0 9 .0 2 . Трансф орм атор силовой ТМ Г Т 0 1 Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

3.4. Шины,кабели.
0 9 .0 2 . Ш ины ,кабели Т 0 1 Е р о х и н  Б .А . 

Н е ч и т а й л о  Г .А .

3.5. Оборудование низковольтного щита.
0 9 .0 2 . Л ам па накаливания 220 В Т 0 1 Е р о х и н  Б .А . 

Н е ч и т а й л о  Г .А .

0 9 .0 2 . Разрядник РВН-0.5 У1 0.4 кВ Т 0 1 Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

0 9 .0 2 . П ускатель ПМ Е-221 220 В Т 0 1 Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

0 9 .0 2 . Разъединитель-рубильник РП С -0.4 кВ Т 0 1 Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

0 9 .0 2 . Трансф орм атор тока 0.4 кВ T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

0 9 .0 2 . В ы клю чатель автоматический Т 0 1 Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

3.6. Оборудование шкафа собственных нужд.
0 9 .0 2 . Ш каф собственны х нужд T O l Е р о х и н  Б .А . 

Н е ч и т а й л о  Г .А .

3.7. Шины,кабели.

0 9 .0 2 . Ш ины ,кабели T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

3.8. Устройство управления наружным освещением.

0 9 .0 2 . У стройство управления наружным 
освещ ением

T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

3.9. Камера КСО.

0 9 .0 2 . Разъединитель РВЗ-10 кВ T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

0 9 .0 2 . Разрядник РВ-10 кВ T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

0 9 .0 2 . П лавкая вставка П Т -10 кВ T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

3.10. Шины,кабели.
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0 9 .0 2 . Ш ины ,кабели T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

6. Генераторы переменного тока
16 .02 . Генераторы перем енного тока T O l Е р о х и н  Б .А . 

Н е ч и т а й л о  Г .А .

7. Водозаборный узел
7.1 16 .02 . Ш каф электрический T O l Е р о х и н  Б .А . 

Н е ч и т а й л о  Г .А .

7.2 16 .02 . Ш каф распределительны й контрольны х 
кабелей

T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

7.3 16 .02 . Э лектрические кабели T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

7.4 16.02. Э лектрический котёл T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

7.5 16 .02 . С ветильники,вы тяж ная вентиляция T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

8. Система канализации
8.1 2 0 .0 2 .

2 1 .0 2 .
Э лектрические кабели, подходящ ие к аг­
регатам

T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

8.2 2 0 .0 2 .
2 1 .0 2 .

П анель управления насосами T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

8.3 2 0 .0 2 .
2 1 .0 2 .

Вытяжная вентиляция (ГКНС). T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

8.4 2 0 .0 2 .
2 1 .0 2 .

Электрический котёл ( ГКН С ) T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

8.5 2 0 .0 2 .
2 1 .0 2 .

С ветильники ( Г К Н С ) T O l Е р о х и н  Б .А . 
Н е ч и т а й л о  Г .А .

Начальник службы
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