
СОГЛАСОВАНО
КИЗ " Зеленая Роща-1" 

Кончиц В.В.
еная F

ИК ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ КИЗ " ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1"
на ФЕВРАЛЬ 2023 год

N2 п/п Н аи м ен овани е оборудования
Вид

обслуж ивания
Период

обслуж ивания
Ф ам илия и спол ни тел я П рим ечание

Еж ед н евн ое  д еж урство с 9:00 д о  18:00
Ковеченков В.П.; Л аш ко Н.С. 

Болотный Н.М.; Стоян В.А.

3.
Кан ал изац ион ны е насосны е станции № 1; 

№ 6

3.1. Колодцы ТО-1

1
Сэрэтяну Ф.П.; 

Лаш ко Н.С.;Стоян В.А.; 
Болотный Н.М.

3.2 Центробежные насосы ТО-1
3.3 Поплавковые датчики уровня ТО-1
3.4. Напорные патрубки ТО-1
3.5. Задвижки фланцевые ТО-1

3.6 Шаровые обратные клапаны ТО-1

3.7 Штанги ТО-1

3.8 Цепи оцинкованные ТО-1

3.9 Вытяжная труба с дефлектором. ТО-1

3.
Кан ал изац ион ны е насосны е станции  

№ № -2А ; 2В; ЗВ

3.1. Кол од ец . ТО-1

2
Сэрэтяну Ф.П.; 

Лаш ко Н.С.;Стоян В.А.; 
Болотный Н.М.

3.2 Центробежные насосы ТО-1

3.3 Поплавковые датчики уровня ТО-1

3.4. Напорные патрубки ТО-1

3.5. Задвижки фланцевые ТО-1



№  п/п Н аи м ен о в ан и е  оборуд ован ия
В ид

обсл уж и ван ия
П е р и о д

о б сл уж и в ан и я
Ф ам и л ия исполнителя П рим ечание

3.6 Ш аровые обратные клапаны ТО-1

2
Сэрэтяну Ф.П.; 

Лаш ко Н.С.;Стоян В.А.; 
Болотный Н.М.

3.7 Штанги ТО-1

3.8 Цепи оцинкованные ТО-1

3.9 Вытяжная труба с дефлектором ТО-1

Центральный микрорайон

1. К ан ал и зац и о н н ая  сеть

1.1. Магистральные трубопроводы ТО-1
3; 4; 5; 6; 7; 8

Сэрэтяну Ф.П.; Лаш ко Н.С.; Стоян В.А.; 
Болотный Н.М.1.2. Смотровые колодцы ТО-1

1.3. Задвижки фланцевые ТО-2 3; 4; 5; 6; 7; 8
Сэрэтяну Ф.П.; Лаш ко Н.С.; Стоян В.А.; 

Болотный Н.М.

2. Н ап орная  канал изац ия

2.1. М агистральные трубопроводы ТО-1

3; 4; 5; 6; 7; 8
Сэрэтяну Ф.П.; 

Л аш ко Н.С.;Стоян В.А.; 
Болотный Н.М.

2.2. Камеры переклю чения ТО-2

2.3 Смотровые колодцы ТО-1

2.4 Задвижки фланцевые ТО-2

2.5 Камеры гашения ТО-2

2.6 Гасители напора ТО-2

3.
К ан ал и зац и о н н ы е н асосн ы е станции

№ № -2Б ; 3; ЗА; ЗБ; 4; 4А; 5; 5А; 6А; 
7.

3.1. Колодец ТО-1

9; 10; 11; 12
Болотный Н.М.; Сэрэтяну Ф.П.; 

Сизонец А.А.

3.2 Центробежные насосы ТО-1

3.3 Поплавковые датчики уровня . ТО-1

3.4. Напорные патрубки ТО-1

3.5. Задвижки фланцевые ТО-1

3.6 Ш аровые обратные клапаны ТО-1

3.7 Штанги ТО-1

3.8 Цепи оцинкованные ТО-1



№  п/п Н аи м еновани е оборудования В ид
обслуж ивания

Период
обслуж ивания Ф ам илия испол нител я П ри м ечан ие

3.9 Вытяжная труба с дефлектором. ТО-1

Восточный микрорайон

1. К анал изационная  сеть

1.1. Магистральные трубопроводы ТО-1
15; 16; 17; 18; 19; 

20
Сэрэтяну Ф.П..; Березаев И.М.; 
Ковеченков В.П.; Болотный Н.М.

1.2. Смотровые колодцы ТО-1

1.3. Задвижки фланцевые ТО-2

2. Н апорная канализация

2.1. Магистральные трубопроводы
ТО-1

15; 16; 17; 18; 19; 
20

Сэрэтяну Ф.П..; Березаев И.М .; 
Ковеченков В.П.; Болотный Н.М.

2.2. Камеры переключения ТО-2

15; 16; 17; 18; 19; 
20

Сэрэтяну Ф.П..; Березаев И.М.; 
Ковеченков В.П.; Болотный Н.М.

2.3 Смотровые колодцы ТО-1
2.4 Задвижки фланцевые ТО-2
2.5 Камеры гашения ТО-2
2.6 Гасители напора ТО-2

4 Н апорны й коллектор

4.1 Магистральная трасса от ГКНС до 
Голицынских очистных сооружений ТО-2

21; 22; 24; 25; 
26; 27

СизонецА.А.; Ковеченков В.П.; 
Стоян В.А.; Березаев И.М.

4.2 Камеры переключения ТО-2
4.3 Смотровые колодцы ТО-2

4.4 Задвижки фланцевые ТО-2

5 Главная канал изационная насосная  
станция

5.1 Здание ГКНС ТО-2

28
Стоян В.А.; Ковеченков В.П.; 
Лаш ко Н.С.; Березаев И.М.

5.2 Колодец ГКНС ТО-1

5.3 Центробежные насосы ТО-1

5.4 Расходомеры ультрозвуковые ТО-1

5.5 Напорные патрубки ТО-1

5.6 Задвижки фланцевые ТО-1

5.7 Шаровые обратные клапаны ТО-1



№  п/п Н аи м ен о в ан и е  о б оруд ован ия Вид
о б сл уж и в ан и я

П ериод
о бсл уж и ван ия Ф ам и л ия исполнителя П рим ечание

5.8 Штанги ТО-1

28
Стоян В.А.; Ковеченков В.П.; Лаш ко Н.С.; 

Березаев И.М.

5.9 Поплавковые датчики уровня ТО-1

5.10 Приточно-вытяжная вентиляция ТО-1

5.11 Тельф ер г/п 500 кг. ТО-1

5.12 Цепи оцинкованные ТО-1

А . 2023г. Начальник службы Чушкин А.Ю.


