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№ по 
годовом у  
граф ику

Наим енование работ Вид
обслуж ивания

Период
обслуж ивания Фамилия исполнителя Примечание

Еж едневное деж урство
ежедневно

с 9-00 до 18-00
Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.; 

Лашко Н.С.;Крылов В.Н.

Юго-Западный микрорайон

2. Водопроводная сеть

2.1.
М агистральные водопроводы ТО-2

Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; 
Сэрэтяну Ф.П.2.2. Смотровые колодцы ТО-1 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

2.3. Задвижки, затворы, шаровые краны ТО-1
8

2.4. Пожарные гидранты ТО-1

Западный микрорайон

2. Водопроводная сеть

2.1.
М агистральные водопроводы ТО-1

2.2. Смотровые колодцы 10; 11; 12; 13; Болотный Н.М.; Березаев И.М.;

2.3. Задвижки, затворы, шаровые краны ТО-1
14 Сэрэтяну Ф.П.; Сизонец А.А.

2.4. Пожарные гидранты



№ по 
годовому  
граф ику

Наименование работ Вид
обслуж ивания

Период
обслуж ивания Ф ам илия исполнителя Примечание

1. Водозаборны й узел (В ЗУ -1 ; ВЗУ-2)

1.3.; 1.4.; 
1.5.; 1.7.

Контроль работы и визуальный осмотр панелей 
управления скважинными насосами, панелей 
управления и насосов станции 2-го подьема, станции 
водоподготовки, системы УФ-обеззараживания 
воды.

ежедневно Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; 
Стоян В.А.; Березаев И.М.

1.3.; 1.4.; 
1.5.; 1.7.

Контроль работы и визуальный осмотр панелей 
управления скважинными насосами, панелей 
управления и насосов станции 2-го подьема, станции 
водоподготовки, системы УФ-обеззараживания 
воды.

ежедневно Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; 
Стоян В.А.; Березаев И.М.

1.10.; 1.11; 
1.13.; 1.14.

Визуальная проверка всех внутренних водопроводов 
на герметичность, накопительных емкостей на 
герметичность, кессонов с оголовками скважин, 
состояния гидробака, проверка давления, подкачка 
при необходимости.

9; 24
Болотный Н.М.; Сизонец А.А.; 

Березаев И.М.

1.12. Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков 9; 24
Болотный Н.М; Сизонец А.А.; 

Березаев И.М.

3.20. Укос травы ,удаление кустарников
по

необходимости

3. Водозаборны й узел (В ЗУ-2)

3.1.; 3.5.
Осмотр внешнего и внутреннего состояния 
павильона, счетчиков воды, фиксация в журнале 
расхода воды за сутки

ежедневно Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; 
Стоян В.А.; Березаев И.М.

3.2.; 3.3.; 
3.4.; 3.6.

Контроль работы и визуальный осмотр панелей 
управления скважинными насосами, панелей 
управления и насосов станции 2-го подьема, станции 
водоподготовки, системы УФ -обеззараживания 
воды.

ежедневно Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; 
Стоян В.А.; Березаев И.М.



№ по 
годовом у  
граф ику

Наим енование работ Вид
обслуж ивания

Период
обслуж ивания Фамилия исполнителя Примечание

3.8.
Влажная уборка павильонов и очистка от пыли всего 
оборудования

9; 24
Болотный Н.М.; Сизонец А.А.; 

Березаев И.М.

3.9.; 3.10.; 
3.12.; 3.13.

Визуальная проверка всех внутренних водопроводов 
на герметичность, накопительных емкостей на 
герметичность, кессонов с оголовками скважин, 
состояния гидробака, проверка давления, подкачка 
при необходимости.

9; 24
Болотный Н.М; Сизонец А.А.; 

Ковеченков В.П.; Лашко Н.С.

3.11. Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков 9; 24
Болотный Н.М.; Сизонец А.А.; 

Березаев И.М.

3.20. Укос травы, удаление кустарников
по

необходимости

£>£ 1& ?3  г.




